
Numer zapytania Z219/8565/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania Zapytanie ofertowe - centralne dozowanie chemii Sokółka
Kupiec prowadzący: Ławniczak, Dominik
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych:

Data złożenia: 2023-04-19 10:55:18
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2023-04-19 12:00:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2023-04-27 11:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2023-04-27 11:00:00

Załączniki tak

Treść zapytania

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

Agri Plus Sp. z o.o. w Poznaniu (ul. Marcelińska 92, 60 – 324 Poznań), zaprasza do składania ofert:

1.            Przedmiot zamówienia:

Instalacja do dozowania środków do 3x myjek pojemników AGRI Plus w Sokółce

1) Założenia ogólne:

a. Instalacje do środka kwaśnego wykonane rurami z stali SS/AISI316 (EN 10357/ 11850),

spawane metodą TIG (elektryczne w osłonie Argonu). Armatura nierdzewna DIN 11852 w gatunku

316L wg AISI. Poziom jakości złączy spawanych "B" zgodnie z PN-EN-ISO 5817:2014.

I. Po wykonaniu instalacji przeprowadzone (wykonawca) próby ciśnieniowe potwierdzone

świadectwem (ciśnienie próby min. 16bar; czas min. 4 godz.), manometr klasy 0,6 wzorcowany (świadectwo
wzorcowania).

b. Zleceniodawca przeprowadza inspekcję jakości spawów po wykonaniu instalacji, polegającej na wycięciu przez
wykonawcę kilku (<=10) wskazanych przez siebie spawów i ich wizualnej ocenie od strony wewnętrznej (jakość
przetopu, brak degradacji materiału – dostateczne wypełnienie rury gazem w trakcie montażu itd.). W przypadku
niezadawalającej jakości spawów te zostaną natychmiast poprawione przez wykonawcę a inspekcja (kolejne
wycięcie próbek) zostanie rozszerzona.

c. Rury DN20 (Horolith) zakończone obustronnie (od strony pomp doz. Oraz punktów odbioru) ręcznymi zaworami
serwisowymi (kulowe, 3-częściowe), o średnicy DN20, zawory ręczne wyposażone w zapadkę umożliwiającą
blokadę pozycji (LOTO) – razem 4x zawory

d. Instalacja do środka alkalicznego (Asepto)

i. rura osłonowa DN25/AISI304

ii. Szczelna z złączami CLAMP

iii. Kolana – promień zagięcia min. R=>100mm
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e. Trasy kablowe do przewodów sterujących (wg tego co będzie tańsze):

i. Koryta kablowe druciane / ażurowe AISi304; 40x40mm (może być mniejsze np. 25x40mm, jeśli

dostępne)

ii. Albo rura osłonowa DN20/AISi304; Otwarta bez kolan, końce wyoblane (zabezpieczenie przed

uszkodzeniem przewodów).

f. Instalacje (rura DN20 i rura osłonowa DN25 i rura kablowa) prowadzone równolegle na poddaszu

technologicznym:

i. Wysokość poddasza nad podłogą hal produkcyjnych: h=6m

ii. Wysokość poddasza: 0,6…2,0m (skos)

iii. Zakładane wykorzystanie istniejących na poddaszy ciągów instalacyjnych / konstrukcji

wsporczych (uwzględniamy wsporniki / obejmy do rur).

iv. Brak przebić przez murowane ściany (w tym „ogniowe”). Tylko wykonujemy przewierty przez

płyty warstwowe.

v. Pionowe zejścia rur DN20 i DN25 z poddasza do pomieszczeń produkcyjnych (nad myjkami

pojemników) – wykończone rozetkami z stali SS.

g. Wspawanie na 3x myjkach pojemników (na wyjściu pomp myjących) – adapterów do sond

pomiarowych konduktometrów LMI02.

h. Wspawanie na 3x myjkach pojemników w ściance wanny roztworu myjącego przyłącza (mufa GW ½”) do
zaworu dozującego.

i. Wykonanie na 3x myjkach pojemników ramek wsporczych (kątownik SS 30x30mm) do kaset sterowania –
wymiar 30x30cm.

Proszę o przedstawienie ofert o podobnych parametrach i załączyć do oferty.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Panią Natalią Dubowską tel. 660 686 362

2.            Warunki zamówienia:

2.1 . zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).

Tak, wzór umowy w załączniku.

3.            Warunki wymagane od oferenta:

Brak

4.            Termin składania i warunki formalne oferty:

4.1.        oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem
platformy zakupowej.

4.2.        oferent pozostaje związany ofertą od momentu jej złożenia do upływu terminu min. 60 dni licząc od daty
upływu terminu składania ofert.

4.3.        oferta powinna nadto zawierać:

4.3.1.     Dokładną specyfikację oferowanych urządzeń

4.4.        oferty odbiegające od wymogów opisanych powyżej zostaną automatycznie odrzucone i nie będą brane
pod uwagę.

5.            Dokumenty wymagane od Oferenta:

5.1.        Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty (w formie załączników) następujące dokumenty:

5.1.1.     Ofertę z dokładną specyfikacją

5.2.        niedołączenie do oferty wszystkich wymienionych powyżej dokumentów może stanowić podstawę do
odrzucenia oferty przez Zamawiającego. 
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6.            Przebieg postępowania: 

6.1.        Zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu
ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez
Zamawiającego.

6.2.        Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

6.2.1.     zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia

6.2.2.     swobodnego wyboru oferty

6.2.3.     selektywnego wyboru dostawcy

6.2.4.     odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego

6.2.5.     odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert,
w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek
odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

7.            Postanowienia końcowe:

7.1.        Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści
niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod
adresem:

https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html

 

 

 

 

html

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. Zaproszenie do skladania ofert wytyczne Sokółka.docx

PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1. Zakup i montaż centralnego
dozowania chemii 1 szt. Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp. Kryterium Waga Czy kryterium
zmienne

Sposób
naliczania
punktów

Składowa oceny

1. Cena 0.8 Tak Zniżkowy Tak
2. Termin realizacji: dni kalendarzowe 0.1 Tak Zniżkowy Nie
3. Gwarancja: miesiące 0.1 Tak Zwyżkowy Nie
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KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Zgoda na podpisanie umowy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
1. Czy odbyli Państwo wizję lokalna w celu zapoznania się z potrzebami zakładu?

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości tak
Zezwól na składanie ofert wariantowych tak
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