Numer zapytania Z1652/8436/1

[ZAK/2025/000400] Zamontowanie nowej szafy sterowniczej do nowej

Vi e awaryjnej pompowni GOS - Animex K4

Kupiec prowadzacy: Rybarkiewicz, Grzegorz
Osoba kontaktowa w sprawach

merytorycznych:

Data ztozenia: 2025-02-28 09:23:15
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczecia

przyimowania ofert: 2025-02-28 09:25:00

Data i godzina zakonczenia

przyjmowania ofert: 2025-03-14 11:00:00

Termin zadawania pytan (do

kiedy?): 2025-03-13 10:00:00

Zatgczniki tak

Tres¢ zapytania

Dzieh dobry, zapraszam do udziatu w postepowaniu ofertowym.

Prosze przedstawienie oferty wedle ponizszych wytycznych. )
Proces polega na zamontowaniu nowej szafy sterowniczej do nowej awaryjnej pompowni GOS.

1. Sprzet, z ktérego sktada sie szafa:
Szafa zewnetrzna ze stali nierdzewnej wymiarach 500 x 600 x 300 mm z cokotem i fundamentem zelbetowym,
Softstart 11 kW - 2 szt.

g) Kolumna sygnalizacyjna (lampka zielona, lampka czerwona, buczek),
h) Przekaznik bezpieczenstwa z wytgcznikiem bezpieczenstwa,
i) Czujnik poziomu Micropilot FMR10 firmy Endress+Hauser (radarowy pomiar poziomu w studni $ciekéw).

2. Prace inzynierskie, ktére nalezy bedzie wykonac:

a) Opracowanie dokumentacji AKPiA,

b) Montaz szafy,

c) Opracowanie programu dla PLC,

d) Montaz na obiekcie,

e) Opracowanie komunikacji ze sterownikiem oczyszczalni,
f) Testy i uruchomienie sterowania lokalnego.

Nowa szafa sterownicza musi mie¢ komunikacje z aktualnymi szafami sterowniczymi.

Numer do osoby technicznej: 532 171 332
W zataczeniu wymagania ogélne Animex dotyczace automatyki.

Data oczekiwanej realizacji: 2025-04-30
Wymagania ogdlne:

Oferta powinna zawiera¢ kosztorys (koszty poszczegdlnych urzadzen, opcji, dostawy, montazu oraz uruchomienia
, szkolenia, i innych kosztéw niezbednych do poniesienia)
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Warunki i termin ptatnosci - w przypadku zaliczki ( nie wiecej niz 30 %) przedtozenie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej - draft w zatgczeniu do akceptacji

Termin realizacji

Minimalny okres gwarancji -24 m-ce.

Oferta powinna zawiera¢ informacje dotyczgce warunkéw serwisowych zaréwno w okresie obowigzywania
gwarancji jak réwniez po jej wygasnieciu. Jezeli jest takie rozréznienie to takze z podziatem na godziny pracy lub

tez dzieh powszedni/Swigteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu

Czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgtoszenia usterki do momentu
pojawienia sie pracownika serwisu przy urzadzeniu (nie dotyczy pomocy online)

Maksymalny czas usuniecia awarii rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgtoszenia awarii
(wynikajacej z normalnej eksploatacji)Jdo momentu przywrécenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyzszy
parametr powinien uwzgledniac¢ czas oczekiwania na czesci zamienne.

Przeglad/konserwacja - ile razy w ciggu trwania gwarancji i po jej uptywie, koszt 1 przegladu

Cena

Grupa Animex zastrzega, ze rozpatrywane beda tylko kompletne oferty spetniajgce wszystkie wymagania ujete w
niniejszym zapytaniu ofertowym

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postepowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.

- swobodnego wyboru oferty.

- odrzucenia ktérejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamkniecia postepowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w
dowolnym czasie na kazdym etapie postepowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wobec oferentéw, jak i bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania prosze kierowa¢ za pomoca platformy Logintrade

UMOWA O POUFNOSCI:
Do ztozenia oferty wymagana jest umowa o poufnosci (w zatgczniku.)

Jesli nasze firmy nie maja podpisanej umowy o poufnosci prosze o odestanie skanu z podpisami oséb z KRS
Skany podpisanych uméw prosze wystac¢ na adres: email: grzegorz.rybarkiewicz@animex.pl

Umowe wystarczy podpisac raz i bedzie obowigzywata réwniez w przypadku innych projektéw realizowanych w
catej Grupie Animex

Z powazaniem,

Grzegorz Rybarkiewicz

LISTA ZALACZNIKOW

Lp. Dokumenty

1. Umowa o poufnosci.pdf

2. Zal 2a_Wzér Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska — walutowa_split.docx
3. Zal 2b_Wzér Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska.docx

4. Wymagania dotyczace Automatyki PL_02_2025.docx
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PRODUKTY

Lp.

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.

1. Cena

2. Termin realizacji: dni kalendarzowe

3. Gwarancja: miesigce

Zasilanie i sterowanie do awaryjnej
studni GOS (ustuga + sprzet)

Indeks/Nr
produktu

Waga

0.6
0.3
0.1

llos¢

Czy kryterium
zmienne

Tak
Tak
Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU):

B S

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.
Brak pozycji

SKEADANIE OFERT

Zezwdl na sktadanie ofert czesciowych
Zezwdl na sktadanie ofert na zamienniki

Zezwol na dodatkowe uwagi do produktéw

Termin ptatnosci: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba
Koszt transportu: po stronie dostawcy

Termin waznosci oferty

Kryterium

Oferta w pliku z kosztorysem i warunkami finansowymi.

Pytanie

Zezwol na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert

Zezwdl na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriéw formalnych
Zezwol na sktadanie ofert w innych walutach
Zezwdl na sktadanie ofert na inne ilosci

Zezwol na sktadanie ofert wariantowych

Jednostka
miary

komplet

Sposéb
naliczania
punktéw

Znizkowy
Znizkowy

Zwyzkowy

tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
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Kategoria
zakupowa

Inne

Sktadowa oceny

Tak
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