
Numer zapytania Z2225/10376/1

Tytuł zapytania ZAK/2026/002617, Kontenerowa podczyszczalnia ścieków o przepustowości do
45 m3/h - Animex K1

Kupiec prowadzący: Witkowska, Ewelina
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych:

Data złożenia: 2026-10-22 15:03:47
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2026-10-22 15:04:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2026-10-30 12:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2026-10-27 11:00:00

Załączniki tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w postępowaniu "Kontenerowa podczyszczalnia ścieków o przepustowości do 45
m3/h" - Animex K1

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego (RFP) i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego
do zawarcia umowy z którymkolwiek z Oferentów. Postępowanie ma charakter konkurencyjny i nie jest
prowadzone w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie ma charakter:
• konkurencyjny
• negocjacyjny

 

Specyfikacja:

Wykonanie/dostawa kontenerowej podczyszczalni ścieków przemysłowych z zakładu przetwórstwa mięsa białego
i czerwonego Animex Kutno Sp. z o.o. Oddział K1 w Kutnie.

Charakterystyka zakładu
Zakład Animex Kutno Sp. z o.o. Oddział K1 w Kutnie zlokalizowany jest w Kutnie przy ul. Intermodalnej 8 na
działce nr 829/4 obręb 0003 Sklęczki.
Zakład zajmuje się przetwórstwem mięsa czerwonego (wieprzowina, wołowina) i białego (kurczak, indyk). Zakład
w ciągu doby przetwarza 120 Mg mięsa czerwonego i 15 Mg mięsa białego produkując wędliny tj. parówki, szynki,
boczki, schaby, salami. W zakładzie nie jest i nie będzie prowadzony ubój. Zakład pracuje 7 dni w tygodniu przez
całą dobę w reżimie 3 zmianowym - dwie zmiany produkcja (16-18h), mycie zakładu (6-8h). W związku z tym
ścieki powstające na terenie zakładu mogą charakteryzować się znaczną zmiennością zarówno ilościową, jak i
jakościową.

Charakterystyka gospodarki wodno-ściekowej
Zakład Animex Kutno Sp. z o.o. Oddział K1 zaopatrywany jest w wodę z własnego ujęcia wody - studni wierconej
oraz awaryjne z wodociągu miejskiego. Własne ujęcie wody, po procesie uzdatnienia w zakładowej stacji
uzdatniania wody dostarcza wodę do celów technologicznych zakładu oraz potrzeb bytowo-socjalnych
pracowników. Firma Animex Kutno Sp. z o.o. Oddział K1 w Kutnie posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór
wód podziemnych w ilości: Qmaxh= 100 m3/h oraz Qśrd = 1 550 m3/d. Roczna produkcja wody podziemnej
wynosi ok. 262 000 m3 przy maksymalnym rocznym poborze przewidzianym pozwoleniem równym 446 425
m3/rok. 
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Wszystkie ścieki powstające w zakładzie tj. bytowe i przemysłowe kierowane są do zakładowej sieć
kanalizacyjnej. Ścieki technologiczne przed zmieszaniem ze  ściekami bytowymi podczyszczane są przez 2
separatory o przepustowości 10 dm3/s każdy,  które stanowią podstawowy element ochrony wewnętrznej sieci
kanalizacyjnej przed zanieczyszczeniami tłuszczowymi, zawiesiną i częścią zanieczyszczeń organicznych. Zakład
nie posiada zbiornika uśredniającego ścieki.  
Zmieszane ścieki z zakładu odprowadzane są przyłączem do kanalizacji miejskiej, której właścicielem jest PWiK w
Kutnie. Miejscem wprowadzenia ścieków z zakładu do sieci kanalizacji miejskiej jest studnia kanalizacyjna
usytuowana na kanale DN200 w ul. Intermodalnej. Na podstawie zawartej umowy zakład odprowadza ścieki
przemysłowe do kanalizacji miejskiej w ilości Qśrd = 1 378 m3/d. Rozliczenie ilości odprowadzonych do kanalizacji
miejskiej ścieków realizowane jest na podstawie odczytu przepływomierza ścieków PARTI-MAG DN-200. Zakład
posiada pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla
środowiska wodnego do sieci kanalizacyjnej.  

IV.    Parametry charakterystyczne ścieków jakie należy przyjąć do projektu podczyszczalni ścieków
1.    Przepływy charakterystyczne:
Qdśr = 1 000 m3/d
Qdmax = 1 350 m3/d
Qhśr = 45 m3/h
Qhmax = 125 m3/h

2.    Wskaźniki jakościowe ścieków surowych:
                                                                 Parametr ścieku    Parametr dopuszczalny 
ChzT [mg/l O2]                                                      4000                              2000
BzT [mg/l O2]                                                      1400                              1000
Fosfor [mg/l P]                                                          60                                 15
Azot [mg/l N)                                                         130                                 90
Zawiesina ogólna [mg/l]                                          900                                200

Dopuszcza się złożenie oferty na wynajem do czasu dostawy i uruchomienia docelowej kontenerowej oczyszczalni
ścieków.

 

Data oczekiwanego terminu realizacji -  01.03.2027 r.

 

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz
uruchomienia, szkolenia i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30%) przedłożenie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

WAŻNE - Okres obowiązywania gwarancji bankowej MUSI obowiązywać przez okres realizacji
przedmiotu umowy + 4 tygodnie

Termin realizacji

Minimalny okres gwarancji: 24 m-ce OD DNIA  podpisania protokołu odbioru końcowego

Oferta powinna zawierać informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie
obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie, to także z podziałem na
godziny pracy lub też dzień powszedni/świąteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu

Czas reakcji serwisowej rozumiany, jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu
pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online)

Maksymalny czas usunięcia awarii rozumiany, jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii
(wynikającej z normalnej eksploatacji)do momentu przywrócenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyższy
parametr powinien uwzględniać czas oczekiwania na części zamienne.

Przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu

Cena

Termin ważności oferty

 

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w
niniejszym zapytaniu ofertowym
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

•  prowadzenia negocjacji warunków handlowych i/lub technicznych z wybranymi Oferentami
•  zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia na każdym etapie
•  swobodnego wyboru oferty, w tym wyboru oferty, która nie jest ofertą najtańszą
•  odrzucenia którejkolwiek z ofert
•  rezygnacji z postępowania, jego zamknięcia lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie, na każdym
etapie postępowania, bez dokonania wyboru oferty
•  podjęcia powyższych działań bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Oferentów, w szczególności bez
obowiązku podania przyczyny oraz bez obowiązku pokrywania kosztów przygotowania ofert

Złożenie oferty oznacza akceptację powyższych zasad postępowania.

 

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

 

Pozdrawiam

Ewelina Witkowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. Wzór Gwarancji dobrego wykonania kontraktu_wersja polska.docx
2. Wzór Gwarancji płatności_wersja polska — walutowa_split.docx
3. Wzór Gwarancji płatności_wersja polska_PLN.docx
4. Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja angielska.docx
5. Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska — walutowa_split.docx
6. Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska.docx
7. NDA.docx
8. WymaganiaITpleng.pdf

PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1. Kontenerowa podczyszczalnia ścieków
o przepustowości do 45 m3/h 1 szt. Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp. Kryterium Waga Czy kryterium
zmienne

Sposób
naliczania
punktów

Składowa oceny

1. Cena 0.7 Tak Zniżkowy Tak
2. Termin realizacji: dni kalendarzowe 0.1 Tak Zniżkowy Nie
3. Gwarancja 0.1 Tak Zwyżkowy Nie
4. Czas reakcji serwisowej: godziny 0.05 Tak Zniżkowy Nie

5. Maksymalny czas usunięcia awarii:
godziny 0.05 Tak Zniżkowy Nie
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KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Koszt transportu: po stronie dostawcy
2. Oferta handlowa
3. Miejsce dostawy: Animex K1

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie
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