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Tytuł zapytania ZAK/2024/002668, Wykonanie instalacji zimnej wody do zasilania dwóch
autoklawów i zbiornika retencyjnego - Animex Ełk

Kupiec prowadzący: Witkowska, Ewelina
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych:

Data złożenia: 2026-07-15 14:06:56
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2026-07-15 14:07:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2026-07-31 12:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2026-07-29 12:00:00

Załączniki tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w postępowaniu "Wykonanie instalacji zimnej wody do zasilania dwóch
autoklawów i zbiornika retencyjnego" - Animex Ełk

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego (RFP) i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego
do zawarcia umowy z którymkolwiek z Oferentów. Postępowanie ma charakter konkurencyjny i nie jest
prowadzone w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie ma charakter:
• konkurencyjny
• negocjacyjny

 

Specyfikacja:

1. Wykonanie rurociągu wody zimnej o długości -135 [mb] z rur nierdzewnych DN 100 x 3 [mm] na pierwszym
piętrze przetwórni. Montaż izolacji PUR o grubości 30 [mm] w płaszczu ochronnym z blachy aluminiowej 135
[mb]. Na początku i końcu rurociągu należy zamontować zasuwę
 DN 100/PN16 (przyłącze kołnierzowe nierdzewne).
2. Wykonanie rurociągu wody zimnej o długości -30 [m] ] z rur nierdzewnych DN 100 x 3 [mm] w hali
produkcyjnej zasilającej zbiornik retencyjny. Montaż izolacji PUR o grubości 30 [mm] w płaszczu ochronnym z
blachy nierdzewnej 30 [mb]. Na początku rurociągu należy zamontować zasuwę, a na końcu rurociągu zawór
pływakowy napełniający zbiornik.
 DN 100/PN16 (przyłącze kołnierzowe nierdzewne)
3. Wykonanie rurociągu DN 100 o długości 25 [m] wraz z 6 odejściami DN 65 o długości 3 [m] każde,
przeznaczonymi do zasilania przyszłych autoklawów w hali produkcyjnej. Montaż izolacji PUR DN 100 o grubości
30 [mm] i DN 65 o grubości 30 [mm]. W płaszczu ochronnym z blachy nierdzewnej grubości 0.5[mm]. Odejścia
należy zakończyć zaworami odcinającym nierdzewnym DN 65 GW.
4.  Wykonanie konstrukcji wsporczej dla rurociągów na pierwszym piętrze przetwórni (Niczuk- oc.) oraz na hali
obróbki termicznej AISI.
5. Demontaż istniejącego rurociągu z rur stalowych i transport na plac złomowy zlokalizowany na terenie firmy
6. Wykonanie instalacji zasilającej dwie myjki puszek konserw w wodę ciepłą i zimną. rurociągi DN 20, dwa
przyłącza o długości 12 [m] każde. Każde przyłącze zakończone zaworem kulowym odcinającym. Montaż izolacji
PUR o grubości 30 [mm]. W płaszczu ochronnym z blachy nierdzewnej grubości 0.5[mm].
7. Wykonanie głównego leżak wody ciepłej DN32 o długości 20 [m].
Wykonanie przyłączy DN 15 do czterech umywalek oraz dwóch zwijaczy bębnowych (ciepła i zimna woda). Każde
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przyłącze o długości 8 [m], zakończone zaworem zwrotnym oraz odcinającym. Montaż izolacji PUR o grubości 30
[mm]. W płaszczu ochronnym z blachy nierdzewnej grubości 0.5[mm].
Wymagania techniczne:
Wszystkie rurociągi należy wykonać z rur zestali nierdzewnej materiał: stal AISI 304L (1.4307), AISI 316L
(1.4404). Główne przewody (leżaki) należy wykonać w systemie spawanym, z zachowaniem obowiązujących
norm oraz zasad wykonania instalacji ze stali nierdzewnej.
Odejścia i przyłącza mogą zostać wykonane w systemie zaprasowywanym (press), z zastosowaniem kształtek
systemowych.

Prace przyłączeniowe wykonywane będą tylko w dni wolne od produkcji przy wcześniejszym ustaleniu z
inwestorem (piątek 3 zm., sobota i niedziela).
Załącznik przedstawia planowany przebieg rurociągu.
 

Konieczna wizja lokalna. 

 

Do złożenia oferty wymagana jest umowa o poufności (w załączniku) - dotyczy firm, które nie
podpisały takiej umowy.

Jeśli nasze firmy nie mają podpisanej umowy o poufności proszę o odesłanie skanu z podpisami osób z KRS.
Oryginał (1 egz.) proszę wysłać na adres:

Animex Foods sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 8, 14-200 Iława (z dopiskiem Ewelina Witkowska)
Umowę wystarczy podpisać raz i będzie obowiązywała również w przypadku innych projektów realizowanych w
całej Grupie Animex

 

Osoba do kontaktu w sprawie pytań technicznych: Paweł Wołyniec, Mistrz Techniczny,
tel. 608695547

 

Data oczekiwanego terminu realizacji -  01.12.2026 r.

 

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz
uruchomienia, szkolenia, i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki ( nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

WAŻNE - Okres obowiązywania gwarancji bankowej MUSI obowiązywać przez okres realizacji
przedmiotu umowy + 4 tygodnie

Termin realizacji

Minimalny okres gwarancji: 24 m-ce OD DNIA  podpisania protokołu odbioru końcowego

Oferta powinna zawierać informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie
obowiązywania gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na
godziny pracy lub też dzień powszedni/świąteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu

Czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu
pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online)

Maksymalny czas usunięcia awarii rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii
(wynikającej z normalnej eksploatacji)do momentu przywrócenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyższy
parametr powinien uwzględniać czas oczekiwania na części zamienne.

Przegląd/konserwacja - ile razy w ciągu trwania gwarancji i po jej upływie, koszt 1 przeglądu

Cena

Termin ważności oferty

 

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w
niniejszym zapytaniu ofertowym
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

•  prowadzenia negocjacji warunków handlowych i/lub technicznych z wybranymi Oferentami
•  zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia na każdym etapie
•  swobodnego wyboru oferty, w tym wyboru oferty, która nie jest ofertą najtańszą
•  odrzucenia którejkolwiek z ofert
•  rezygnacji z postępowania, jego zamknięcia lub odrzucenia wszystkich ofert, w dowolnym czasie, na każdym
etapie postępowania, bez dokonania wyboru oferty
•  podjęcia powyższych działań bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Oferentów, w szczególności bez
obowiązku podania przyczyny oraz bez obowiązku pokrywania kosztów przygotowania ofert

Złożenie oferty oznacza akceptację powyższych zasad postępowania.

 

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

 

Pozdrawiam

Ewelina Witkowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. Wzór Gwarancji dobrego wykonania kontraktu_wersja polska.docx
2. Wzór Gwarancji płatności_wersja polska — walutowa_split.docx
3. Wzór Gwarancji płatności_wersja polska_PLN.docx
4. Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja angielska.docx
5. Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska — walutowa_split.docx
6. Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska.docx
7. Załączniki.zip
8. Umowa o poufności wszystkie spółki.pdf

PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1.
Wykonanie instalacji zimnej wody do

zasilania dwóch autoklawów i zbiornika
retencyjnego

1 usługa Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp. Kryterium Waga Czy kryterium
zmienne

Sposób
naliczania
punktów

Składowa oceny

1. Cena 0.8 Tak Zniżkowy Tak
2. Termin realizacji: dni kalendarzowe 0.1 Tak Zniżkowy Nie
3. Gwarancja 0.1 Tak Zwyżkowy Nie

Dokument wydrukowano w systemie Logintrade.NET: 16-10-2026 14:28 Strona 3 z 4



KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Oferta z kosztorysem prac

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie
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