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Tytuł zapytania Przegląd i naprawa instalacji odgromowej budynków hal produkcyjnych w
zakładzie, Animex Morliny

Kupiec prowadzący: Szatkowska, Kinga
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merytorycznych:

Data złożenia: 2021-10-20 10:32:14
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2021-10-20 11:25:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2021-11-15 10:25:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2021-11-15 06:00:00

Załączniki tak

Treść zapytania

Dzień dobry,

Zwracam się z prośbą o złożenie oferty na przegląd i naprawę instalacji odgromowej budynków hal
produkcyjnych w Animex oddział w Morlinach.

 

Specyfikacja:

Czynnością niezbędną w celu przystąpienia do prac jest wykonanie wizji lokalnej na obiekcie budynku
produkcyjnego Animex Foods sp. z o.o. Oddział w Morlinach
Ad1  Naprawa istniejącej instalacji odgromowej na dachu budynku produkcyjnego.
a.    Wymiana uszkodzonych izolatorów wsporczych zwodów poziomych niskich
b.    Prawidłowe wykonanie nowej siatki instalacji odgromowej na dachu budynku
c.    Sprawdzenie i wymiana wszystkich uszkodzonych łączników zwodów poziomych z pionowymi
d.    Sprawdzenie i naprawa uziomów
e.    Sprawdzenie i konserwacja złącz kontrolnych
f.    Po przeprowadzonych naprawach wykonanie pomiarów instalacji odgromowej i dostarczyć niezbędna
dokumentacje

Praca niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Zakładu Animex Foods sp. z o.o. Oddział w Morlinach.

Ponieważ ustawodawca nakład obowiązek prawny zgodnie z Ustawą z dnia 07.07.1994 r.”Prawo budowlane” a
konkretnie art.62 pkt.1 nakłada obowiązek na właścicieli budynków lub zarządców (wyjątek   stanowią jedynie
budynki mieszkalne jednorodzinne) przeprowadzania raz na 5 lat kontroli. Kontrolą tą powinno być objęte
badanie instalacji odgromowej w zakresie poziomu rezystancji uziomu i pomiarów ciągłości przewodów
Obecna instalacja odgromowa nie spełnia wytycznych, budynek produkcyjne może nie zostać dopuszczony do
eksploatacji.

 

Potrzebna koniecznie wizja lokalna

Aby móc pojawić się na wizji lokalnej lub otrzymać dane do osób technicznych z zakładu proszę o
wypełnienie umowy o poufności, którą załączam i odesłanie do mnie skanem.

 

Wymagania ogólne:
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Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki ( nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

Termin realizacji

Gwarancja

Oferta powinna zawierać informacje dotyczące warunków serwisowych zarówno w okresie obowiązywania
gwarancji jak również po jej wygaśnięciu. Jeżeli jest takie rozróżnienie to także z podziałem na godziny pracy lub
też dzień powszedni/świąteczny, koszt roboczogodziny i koszt dojazdu

Czas reakcji serwisowej rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia usterki do momentu
pojawienia się pracownika serwisu przy urządzeniu (nie dotyczy pomocy online)

Maksymalny czas usunięcia awarii rozumiany jako czas liczony od momentu formalnego zgłoszenia awarii
(wynikającej z normalnej eksploatacji)do momentu przywrócenia do stanu technicznego sprzed awarii. Powyższy
parametr powinien uwzględniać czas oczekiwania na części zamienne.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.

- swobodnego wyboru oferty.

- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w
dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek
odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania proszę kierować wyłącznie za pośrednictwem platformy Logintrade.

 

Pozdrawiam,

Kinga Szatkowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. pln_wzor Gwarancji Zwrotu Zaliczki_otrzymanej.docx
2. pln_wzor Gwarancji Platnosci _ otrzymanej.docx
3. pln_wzor Gwarancji Dobrego wykonania_ otrzymany.docx
4. Umowa o poufności.docx

PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1.
Przegląd i naprawa instalacji
odgromowej budynków hal
produkcyjnych w zakładzie

1 usługa Inne
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KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp. Kryterium Waga Czy kryterium
zmienne

Sposób
naliczania
punktów

Składowa oceny

1. Cena 0.4 Tak Zniżkowy Tak
2. Dojazd serwisu 0.3 Nie Zniżkowy Nie
3. Gwarancja miesiące 0.3 Tak Zwyżkowy Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Termin płatności: 45 dni
2. Skan podpisanej umowy o poufności

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych tak
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie
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