
Numer zapytania Z239/8565/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania Wymiana starych aparatów lęgowych w ZWD Sokółka
Kupiec prowadzący: Ławniczak, Dominik
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych:

Data złożenia: 2023-06-01 08:59:38
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2023-06-01 10:00:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2023-06-15 12:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2023-06-15 12:00:00

Załączniki tak

Treść zapytania

Zaproszenie do składania ofert

Szanowni Państwo,

Agri Plus Sp. z o.o. w Poznaniu (ul. Marcelińska 92, 60 – 324 Poznań), zaprasza do składania ofert:

Wytyczne do wyceny prac i zakupu materiałów

 

Temat:                              Wymiana starych aparatów lęgowych w ZWD Sokółka

Miejsce:                           Sokółka (powiat Sokółka, gmina Sokółka)

 

Data opracowania:     16.03.2023 r.

Osoba do kontaktu:    Paweł Kazimierczuk, +48 728 477 037, Andrzej Czarnowicz, +48 696 480 694, Paulina
Karaś, +48 572 331 627,

 

1. Zakres:

Na chwilę obecną w ZWD Sokółka pracuje 5 aparatów lęgowych starego typu - Dinos. Zakres prac
obejmie wymianę obecnych aparatów na nowe, nowoczesnego typu oraz zintegrowanie zakupionego
sprzętu z całym istniejącym systemem technologiczno – informatycznym.

Każda oferta musi zawierać kosztorys ofertowy na modernizację.

 

1. Warunki realizacji:

 

Dostarczenie aparatów lęgowych:
2 aparaty z korytarzem o pojemności ok. 115 000 jaj z możliwością inkubacji jedno i
wielonakładowej
3 aparaty lęgowe z korytarzem o pojemności ok. 57 000 jaj z możliwością inkubacji jedno i
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wielonakładowej
3 aparaty lęgowe bez korytarza o pojemności ok. 57 000 jaj z możliwością inkubacji jedno i
wielonakładowej

wraz z odpowiednimi wózkami lęgowymi i tacami lęgowymi.

Wymiary tacy i ułożenie jaj:  50,5 x 73    [cm]     (10 x 15 jaj).

montaż aparatów wraz z kompleksową zabudową we wskazanej przestrzeni pomieszczenia. Zakres
poszczególnych prac obejmuje również wszystkie materiały oraz prace uzupełniające, towarzyszące,
pomocnicze i przygotowawcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych elementów,

każdy aparat musi posiadać niezależny układ ogrzewania i chłodzenia
wraz z aparatami dostarczony, zamontowany i zintegrowany z obecną technologią system kontroli klimatu
wraz z aparatami dostarczony, zamontowany i zintegrowany z obecną technologią system alarmowy -
wymóg przesyłania informacji alarmowej na urządzenia mobilne,
Ogrzewanie: woda o temperaturze 60-65st.C
Chłodzenie: woda lodowa o temperaturze ok. 13st. C
Czerpanie powietrza z korytarza przed aparatami
część budowlana: wymiana gresu przemysłowego na powierzchni około 120m2 na gres o  wymiarach
300mmx300mm i grubości 7mm
oferta musi zawierać konkretne warunki gwarancji i serwisu urządzeń,
wymagana gwarancja minimum 2 lata,

realizacja modernizacji powinna odbyć się w sposób zabezpieczający mienie ZWD przed szkodami
mogącymi mieć miejsce podczas prac montażowo - budowlanych,
wywóz odpadów z terenu ZWD,
wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań,
wykonawca wyposaży robotników w odpowiednią odzież roboczą, środki ochrony osobistej niezbędne do
realizacji przyjętego zakresu robót,
przestrzeganie obowiązujących procedur i zasad bioasekuracji ZWD,
wizja lokalna przed złożeniem oferty,

   Auto opracowania:

Paulina Karaś,

+48 572 331 627

2.           Warunki zamówienia:

2.1 . zawarcie umowy w formie pisemnej lub elektronicznej (wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny).

3.           Warunki wymagane od oferenta:

3.1   Zgodnie z wytycznymi. 

4.           Termin składania i warunki formalne oferty:

4.1.        oferty należy składać w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym, wyłącznie z wykorzystaniem
platformy zakupowej.

4.2.        oferent pozostaje związany ofertą od momentu jej złożenia do upływu terminu min. 60 dni licząc od daty
upływu terminu składania ofert.

4.3.        oferty odbiegające od wymogów opisanych powyżej zostaną automatycznie odrzucone i nie będą brane
pod uwagę.

5.           Dokumenty wymagane od Oferenta:

5.1.        Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty (w formie załączników) następujące dokumenty: dokładna
wycena poszczególnych prac.

5.2.        niedołączenie do oferty wszystkich wymienionych powyżej dokumentów może stanowić podstawę do
odrzucenia oferty przez Zamawiającego. 

6.           Przebieg postępowania: 

6.1.        Zamawiający dopuszcza w ramach postępowania podjęcie negocjacji handlowych mających na celu
ustalenie wszystkich postanowień docelowej umowy. Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez
Zamawiającego.

6.2.        Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
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6.2.1.    zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia

6.2.2.    swobodnego wyboru oferty

6.2.3.    selektywnego wyboru dostawcy

6.2.4.    odmowy podjęcia negocjacji w toku postępowania zakupowego

6.2.5.    odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert,
w dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek
odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

7.           Postanowienia końcowe:

7.1.        Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez oferenta treści
niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz treści Regulaminu Platformy Zakupowej, znajdującego się pod
adresem:

https://grupasmithfield.logintrade.net/portal,regulamin.html

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. Sokółka_2023_modernizacja aparatów lęgowych.docx
2. aparaty z wymiarami.pdf

PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1.
Wymiana starych aparatów lęgowych

w ZWD Sokółka - zgodnie z
wytycznymi

1 szt. Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Wizja lokalna - odbyła się
2. Wszelkie niezbędne uprawnienia do realizacji zlecenia - do wglądu (na żądanie)
3. Gwarancja na urządzenia 24 miesiące

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji
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SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych tak
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