
Numer zapytania Z1039/10376/1

Tytuł zapytania ZAK/2024/000127, Wymiana rurociągów amoniakalnych od stacji zaworowej
do chłodnicy układu nr 541 - Animex Ełk

Kupiec prowadzący: Witkowska, Ewelina
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych:

Data złożenia: 2024-01-16 15:24:00
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2024-01-16 15:25:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2024-01-25 11:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2024-01-18 14:00:00

Załączniki tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w postępowaniu "Wymiana rurociągów amoniakalnych od stacji zaworowej do
chłodnicy układu nr 541" - Animex Ełk

 

Specyfikacja:

1. Jest to układ zasilany z POC -10. (amoniak)
- ssanie DN40: ok 65mb
- zasilanie DN25: ok 65mb
- gorący gaz DN25: ok 65mb
2. Wszystkie konstrukcje pod rurociąg znajdują się w rozdzielni chłodniczej i na dachu (pokrycie styropian/papa)
muszą być ocynkowane.
3. Rurociągi amoniaku- Wszystkie rurociągi mają być zaprojektowane i wykonane zgodnie z dyrektywą
ciśnieniową PED i oznakowane znakiem bezpieczeństwa CE.                                         
4. Materiał rurociągów to: rury bezszwowe P235GH/St.35,8 z wymaganymi certyfikatami                    
5. Wszystkie rurociągi powinny być pomalowane dwiema warstwami farby: podkładową i antykorozyjną, oraz
zabezpieczone taśmą do zasadniczej ochrony antykorozyjnej. 
6.  Izolacja rurociągów - rurociągi mają być zaizolowane pianką poliuretanową PUR wtryskiwaną w płaszcz z
blachy. Połączenia zostaną uszczelnione sylikonem, nity/blachowkręty mają być w wykonaniu nierdzewnym
(KO). 
- W pomieszczeniach produkcyjnych blacha nierdzewna  łącznie ok 30mb.
- w rozdzielni amoniakalnej, na dachu: aluminiowa łącznie ok 165mb.
7. Modernizacja 10mb istniejącego rurociągu ssania w rozdzielni chłodniczej, modernizacja stacji zaworowej
8. Rurociągi oznakowane co 4m (zasilanie, gorący gaz, ssanie/powrót w raz z nr pomieszczenia nr 541)
9.    Cała dokumentacja UDT: czyli rurociągi i stacja zaworowa pod jednym numerem. 
10. Pełna dokumentacja zdawczo odbiorcza oraz dokumentacja UDT w formie papierowej 3 sztuki oraz w formie
elektronicznej 1 sztuka.

 

Osoba do kontaktu w sprawie pytań technicznych: Michał Klonowski, Mistrz Techniczny,
tel. 572331634

 

Data oczekiwanego terminu realizacji -  29.02.2024 r.
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Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz
uruchomienia i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki ( nie więcej niż 30 %) przedłożenie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

Termin realizacji

Minimalny okres gwarancji: 24 m-ce

Cena

Termin ważności oferty

 

Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w
niniejszym zapytaniu ofertowym

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.

- swobodnego wyboru oferty.

- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w
dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek
odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

 

 

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

 

Pozdrawiam

Ewelina Witkowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. Wzór Gwarancji dobrego wykonania kontraktu_wersja polska.docx
2. Wzór Gwarancji płatności_wersja polska — walutowa_split.docx
3. Wzór Gwarancji płatności_wersja polska_PLN.docx
4. Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja angielska.docx
5. Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska — walutowa_split.docx
6. Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska.docx

PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1.
Wymiana rurociągów amoniakalnych

od stacji zaworowej do chłodnicy
układu nr 541

1 komplet Inne
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KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp. Kryterium Waga Czy kryterium
zmienne

Sposób
naliczania
punktów

Składowa oceny

1. Cena 0.8 Tak Zniżkowy Tak
2. Termin realizacji: dni kalendarzowe 0.1 Tak Zniżkowy Nie
3. Gwarancja 0.1 Tak Zwyżkowy Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Koszt transportu: po stronie dostawcy
2. Miejsce dostawy: Animex Ełk

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie
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