
Numer zapytania Z2029/10376/1

Tytuł zapytania ZAK/2026/001358, Modernizacja sterowania maszynowni chłodniczych -
Animex Starachowice

Kupiec prowadzący: Witkowska, Ewelina
Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych:

Data złożenia: 2026-06-09 10:08:21
Waluta: PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2026-06-09 10:10:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2026-07-17 11:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2026-07-15 10:00:00

Załączniki tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w postępowaniu "Modernizacja sterowania maszynowni chłodniczych" - Animex
Starachowice

 

Specyfikacja:

Zakres projektu dotyczy napisanie od podstaw sterowania maszynowni chłodniczej na sterownikach PLC oraz
utworzenie nowej SCADY w oprogramowaniu Asix firmy Askom, a także wymianę komponentów automatyki
przemysłowej, w tym. PLC, IO.
Wymagania OT – Modernizacja sterowania maszynownią chłodniczą
1. Wymagania sieciowe
1.    Switch zarządzalny: Cisco lub Siemens (warunek konieczny).
2.    Zakaz używania zewnętrznych VPN.
– Dopuszczalne wyłącznie rozwiązanie VPN Animex + BT (remote) – załącznik „Wymagania IT”
3.    Adresacja sieciowa:
– Wykonawca zobowiązany do przeadresowania urządzeń zgodnie z naszymi wytycznymi.
– Oferta musi zawierać pełną listę wymaganych adresów IP.
4.    Komunikacja wewnętrzna - profinet

2. PLC i HMI
1.    Sterownik PLC Siemens S7 1500 – najnowsza dostępna wersja.
2.    Panele HMI Siemens seria Unified – jeżeli wymagane
3.    Rezerwa sprzętowa IO minimum +10 – 15 % w stosunku do wykorzystanych sygnałów.
4.    Oprogramowanie inżynierskie: TIA Portal w wersji V21. Wersja V20 dozwolona pod warunkiem dobrego
uzasadnienia.
5.    Zakaz stosowania komponentów nie wspieranych przez producenta.

3. System SCADA i HMI
1.    System SCADA: projekt wykonany w Asix firmy Askom.
2.    Komunikacja PLC – SCADA:
– Dane udostępniane poprzez OPC UA Server lub Profinet z sterownika PLC,
– Połączenie z pełnym szyfrowaniem i obsługą certyfikatów.

4. Komponenty OT i zgodność
1.    Oferta musi zawierać pełną listę zastosowanych komponentów OT.
2.    Wszystkie elementy muszą być aktualnie wspierane przez producentów – zakaz stosowania
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sprzętu/oprogramowania EoL/EoS.
3.    Wykonawca musi przekazać:
– kompletną kopię zapasową projektów wszystkich elementów automatyki (PLC, HMI, SCADA, falowniki itd.)
podczas odbioru.

5. Wymagania dotyczące oprogramowania
1.    Po stronie inwestora znajduje się udostępnienie wymaganego oprogramowania inżynierskiego.
2.    Oferta wykonawcy musi zawierać listę wymaganego oprogramowania, w tym:
– wersje narzędzi inżynierskich,
– licencje konieczne do uruchomienia,

6. Zgodność z NIS-2
Dostawca wdroży i będzie utrzymywał adekwatne środki bezpieczeństwa obejmujące co najmniej:
•    zarządzanie podatnościami – dostawca dostarcza niezwłocznie niezbędnych aktualizacji oprogramowania,
informowanie o aktualizacjach Zamawiającego, udostępnia aktualizacje do testów zamawiającemu,
•    szyfrowanie danych,
•    bezpieczne zarządzanie tożsamością i dostępami,
•    monitorowanie bezpieczeństwa,
•    kopie zapasowe i zdolność odtworzeniową,
•    ochronę przed złośliwym oprogramowaniem,
•    utrzymanie ciągłości działania zgodnie z ISO 22301.
Incydenty: Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego (nie później niż w ciągu 2 godzin od wykrycia)
zgłoszenia Zamawiającemu:
•    incydentu bezpieczeństwa,
•    naruszenia poufności, integralności lub dostępności danych,
•    podatności mogącej wpływać na bezpieczeństwo usług.
Przekazanie prawa do kodów źródłowych sterowników
Prawo do audytów:
•    Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa u Dostawcy, żądania testów,
przeglądów, raportów, weryfikacji zgodności rozwiązań z wymaganiami uKSC. Dostawca zapewni niezbędny
dostęp oraz nie będzie tego prawa ograniczał.
Odpowiedzialność
•    Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia bezpieczeństwa lub braku wdrożenia
adekwatnych środków technicznych.
Ciągłość działania:
•    Dostawca zapewni utrzymanie usług i zapobieganie przerwom, w tym opracuje i utrzymuje plany ciągłości
działania i odtwarzania awaryjnego. Plany te będą udostępnione do audytu na żądanie Zamawiającego.
Informowanie Zamawiającego:
•    Dostawca zobowiązany jest do udzielania wyjaśnień dotyczących architektury bezpieczeństwa,
przedstawiania raportów i dokumentacji, wdrożenia zmian zabezpieczeń zgodnie z zaleceniami.
Podwykonawcy:
•    Dostawca może korzystać z podwykonawców wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

 

Osoba do kontaktu w sprawie pytań technicznych: Karol Januchta, p.o. Kierownik Działu
Energetycznego, tel. 734169396

 

Data oczekiwanego terminu realizacji -  31.08.2026 r.

 

Wymagania ogólne:

Oferta powinna zawierać kosztorys (koszty poszczególnych urządzeń, opcji, dostawy, montażu oraz
uruchomienia, szkolenia i innych kosztów niezbędnych do poniesienia)

Warunki i termin płatności - w przypadku zaliczki (nie więcej niż 30%) przedłożenie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej - draft w załączeniu do akceptacji

WAŻNE - Okres obowiązywania gwarancji bankowej MUSI obowiązywać przez okres realizacji
przedmiotu umowy + 4 tygodnie.

Termin realizacji

Minimalny okres gwarancji: 24 m-ce obowiązujące OD DNIA  podpisania protokołu odbioru
końcowego

Cena

Termin ważności oferty
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Grupa Animex zastrzega, że rozpatrywane będą tylko kompletne oferty spełniające wszystkie wymagania ujęte w
niniejszym zapytaniu ofertowym

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego prowadzenia.

- swobodnego wyboru oferty.

- odrzucenia którejkolwiek z ofert, rezygnacji i zamknięcia postępowania lub odrzucenia wszystkich ofert, w
dowolnym czasie na każdym etapie postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez jakiejkolwiek
odpowiedzialności wobec oferentów, jak i bez podania przyczyny.

 

Wszelkie pytania proszę kierować za pomocą platformy Logintrade.

 

Pozdrawiam

Ewelina Witkowska

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. Wzór Gwarancji dobrego wykonania kontraktu_wersja polska.docx
2. Wzór Gwarancji płatności_wersja polska — walutowa_split.docx
3. Wzór Gwarancji płatności_wersja polska_PLN.docx
4. Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja angielska.docx
5. Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska — walutowa_split.docx
6. Wzór Gwarancji zwrotu zaliczki_wersja polska.docx
7. dane.zip

PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1. Modernizacja sterowania maszynowni
chłodniczych 1 usługa Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp. Kryterium Waga Czy kryterium
zmienne

Sposób
naliczania
punktów

Składowa oceny

1. Cena 0.7 Tak Zniżkowy Tak
2. Termin realizacji: dni kalendarzowe 0.1 Tak Zniżkowy Nie
3. Gwarancja 0.1 Tak Zwyżkowy Nie
4. Czas reakcji serwisowej: godziny 0.05 Tak Zniżkowy Nie

5. Maksymalny czas usunięcia awarii:
godziny 0.05 Tak Zniżkowy Nie
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KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. E-faktura
2. Koszt transportu: po stronie dostawcy
3. Termin płatności: 45 dni
4. Umowa o poufności
5. Ważność oferty min. 30.06.2022
6. Miejsce dostawy: Animex Starachowice

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie
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